
龙 信 建 设 集 团 有 限 公 司

设 计 更 改 通 知 书

给排水

2021032

技术要求

俐马（南通）纺织有限公司

1.因厂区规划改变，最高建筑高度降低，原室内消火栓泵扬程95米,泄压阀开启压力1.24MPa

更

改

内

容

2024年5月6日消防泵房

，更改为扬程75米,泄压阀开启压力1.00MPa；原喷淋泵单泵扬程1.10MPa，泄压阀开启压力

1.42MPa，更改为扬程1.00MPa,泄压阀开启压力1.30MPa。原室内消火栓泵、喷淋泵设计流量

以下空白

不变。


